
Аттестат аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
№ Р.А.Я11.710055 от 01.06.2015

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3 

телефон/факс: (8212) 46-85-00, Е-таИ: 1Ъу?.1 1 @таП.ги

Экспертное заключение №67/2022/2022/210-3 ч 
по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия 
результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 17.08.2022 по 05.09.2022
Основание проведения экспертизы: Заявление №67 от02.06.2022; договор № К.069 от 
03.06.2022.
Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия 
(либо Заявитель): Администрация сельского поселения «Визиндор» (АСП «Визиндор») 
Юридический адрес: 168105, Республика Коми, Сысольский район, пст.Визиндор, 
ул.Комсомольская, д.За.
Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные 
замеры, его почтовый адрес:): общественные колодцы Администрации сельского 
поселения «Визиндор»
168104, Республика Коми, Сысольский район, п. Шугрэм, ул.Центральная, д.1;
168104, Республика Коми, Сысольский район, п. Шугрэм, ул. Центральная, д. 1 1;
168104, Республика Коми, Сысольский район, п. Шугрэм, ул. Черемушки, д.1;
168105 Республика Коми, Сысольский район, п. Визиндор, ул. Ленина, д. 10;
168104 Республика Коми, Сысольский район, п. Шугрэм, ул. Гаражная;
168105 Республика Коми, Сысольский район, п. Визиндор. ул. Ленина, д. 3;
168105, Республика Коми, Сысольский район, п .Визиндор. ул.Гагарина;
168105, Республика Коми, Сысольский район, п .Визиндор. ул.Центральная, д. 10;
Объект экспертизы (исследования): вода питьевая
По результатам исследований, измерений, испытаний установлено следующее:

* Протокол № 09/1-392- Д от 17.08.2022:
Исследованный образен воды подземного источника нецентрализованного

водоснабжения, отобранный 16.08.2022 года в 09 час 00 мин из шахтного колодца по 
адресу: Республика Коми, Сысольский район, ц.Визиндор ул.Центральная, д.Ю по 
микробиологическим показателям: общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) 
колиформные бактерии соответствуетЛшгиеническим требованиям таблицы 3.5. Главы 111 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол № 09/1-393- Д от 17.08.2022:
Исследованный образец воды подземного источника нецентрализованного

водоснабжения, отобранный 16.08.2022 года в 09 час 05 мин из трубчатого колодца по 
адресу: Республика Коми, Сысольский район, п. Визиндор, ул.Гагарина по
микробиологическим показателям: общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) 
колиформные бактерии соответствует гигиеническим требованиям таблицы 3.5. Главы 111 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
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Протокол № 09/1 -394-Д от 17.08.2022:
Исследованный образец воды подземного источника нецентрализованного 

водоснабжения, отобранный 16.08.2022 года в 09 час 10 мин из трубчатого колодца по 
адресу: Республика Коми, Сысольский район. п.Визиндор, ул.Ленина, д. 3 по 
микробиологическим показателям: общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) 
колиформные бактерии соответствует гигиеническим требованиям таблицы 3.5. Главы III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол № 09/1-395-Д от 17.08.2022:
Исследованный образец воды подземного источника нецедтрализованного 

водоснабжения, отобранный 16.08.2022 года в 09 час 15 мин из трубчатого колодца по 
адресу: Республика Коми, Сысольский район, п. Визиндор, ул. Ленина, д. 10 по 
микробиологическим показателям: общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) 
колиформные бактерии соответствует гигиеническим требованиям таблицы 3.5. Главы III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол № 09/1-396-Д от 17.08.2022:
Исследованный образец воды подземного источника нецентрализованного 

водоснабжения, отобранный 16.08.2022 года в 09 час 25 мин из трубчатого колодца по 
адресу: Республика Коми, Сысольский район, п. Шугрэм, ул. Центральная, д. 1 по 
микробиологическим показателям: общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) 
колиформные бактерии соответствует гигиеническим требованиям таблицы 3.5. Главы III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол № 09/1-397-Д от 17.08.2022:
Исследованный образец воды подземного источника нецентрализованного 

водоснабжения, отобранный 16.08.2022 года в 09 час 30 мин из трубчатого колодца по 
адресу: Республика Коми. Сысольский район, п. Шугрэм, ул. Центральная, д. 11 по 
микробиологическим показателям: общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) 
колиформные бактерии соответствует гигиеническим требованиям таблицы 3.5. Главы III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол № 09/1-398-Д от 17.08.2022:
Исследованный образец воды подземного источника нецентрализованного 

водоснабжения, отобранный 16.08.2022 года в 09 час 35 мин из шахтного колодца по 
адресу: Республика Коми, Сысольский район, п. Шугрэм, ул. Черемушки, д. 1 по 
микробиологическим показателям: общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) 
колиформные бактерии соответствует гигиеническим .требованиям таблицы 3.5. Главы 111 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол № 09/1-399-Д от 17.08.2022:
Исследованный образец воды подземного источника нецентрализованного 

водоснабжения, отобранный 16.08.2022 года в 09 час 40 мин из трубчатого колодца по 
адресу: Республика Коми, Сысольский район, п. Шугрэм, ул. Гаражная по
микробиологическим показателям: общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) 
колиформные бактерии соответствует гигиеническим требованиям таблицы 3.5. Главы III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»._____________
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ п о д п и с ь ю
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